
Zdravotní ústav se sídleni v Plzni 
Centrum hygienických laboratoří 

Zkušební laboratoř č.1384 akreditovaná CIA 
17.listopadu  1 ,301  00 Plzeň

L 1 3 8 4
Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č.1384 dle ČSN EN ISO/IEC 17 025:2005 pro chemické, mikrobiologické a biologické zkoušky 

vod, půdy, potravin, PBU, ovzduší (včetně analýz odebraných vzorků), odpadů, sedimentů, kalů, peloidů, písků, předmětů pro styk s pitnou 
vodou, stěrů. Odběry vzorků vod, ovzduší, potravin, biologického materiálu , zemin, sedimentů. Kontrola sterilizátoní, dezinfekčních 

prostředků a prostředí. Měření hluku, osvětlení, vibrací, mikroklimatu a elektromagnetického pole.

PROTOKOL č. 10846/2012

Číslo  ob jednávk y ; Z ákazník  : O bec B udětice
P říjem  vzorku  : 9 .5 .2012
D atum  analýzy : 9 .5 .2 0 1 2 - 18.5.2012 B udětice  47

342 01 Sušice

V zorek  číslo : 13689/2012
D atum  odběru : 9 .5 .2012 Cas odběru : 13:00
M ísto odběru : B udětice
U přesnění m ísta odběru  : V in tířova studánka
M africp • vndr*  n i t n á

V zorkoval : zákazník

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření

U kazatel H odnota Jednotka * L im it TYP P oužitá m etoda N ejistota
am onné ionty <0,02 m g/l tnax.0,50 A SOP PZ 002 (ČSN ISO 7150-1) (2) _
barva <5,0 m g/l P t max. 20 A SOP PZ 004.01 (ČSN EN ISO 7887) (2) _
TOC 1,56 m g/l max.5.0 A SOP PZ 307 (ČSN EN 1484) (2) ±18%
dusičnanv 36,5 m g/l max.50 A SO PPZ  009.01 (2) ±12%
dusitany < 0,006 m g/l max.0.50 A SOP PZ 010 (ČSN EN 26 777) (2) _
AI (hliník) <0,02 m g/l max.0,200 A SOP PZ 048 (ČSN ISO 10566) (2) _
ch lo r volný <0,05 m g/l max.0,30 N SOP PZ 008 (ČSN ISO 7393-2) (2)
chuť přija te lná přijatelná A SOP PZ 034.01 (ČSN EN 1622. 

TNV 75 7340)
(2) -

elektrická
konduktiv ita

68,8 m S/m max. 125 A SOP PZ 011 (ČSN EN 27888) (2) ±5%

pach přija te lný přijatelný A SOP PZ 034.01 (ČSN EN 1622, 
TNV 75 7340)

(2) -

J?_H _ 7,4 6,5 - 9,5 A SOP PZ 033 (ČSN ISO 10523) (2) ±3%
zákal 0,49 ZF(n) max.5 A SOP PZ 044.01 (ČSN EN ISO 7027) (2) ±15%
Fe (železo) < 0,080 tng/1 max.0.20 A SOP PZ 051 (ČSN ISO 6332) (2) .

Výsledky zkoušení - mikrobiologické vyšetření

U kazatel H odnota Jednotka *L im it TYP P oužitá  m etoda N ejistota
C lostrid ium
perfringens

0 K T J/100m l max.O A SOP PZ 915.01 (příloha č.6 vyhl.č. 
252/2004 Sb.)

(2) 1

E scherich ia  coli o K T J/100m l max.O A SOP PZ 900 (ČSN EN ISO 9308-1) (2) -
ko liform ní bak terie 0 K T J/100m l max.O A SOP PZ 900 (ČSN EN ISO 9308-1) (2)1
abioseston 1 % m ax. 10 A SOP PZ 916.01 (ČSN 75 7713) (2) :
počet organism ů 0 ¡edinci/m l m ax.50 A SOP PZ 916.02 (2)
živé organism y 0 jed inci/m l max.O A SO PPZ  916.02 (2)
počty  ko lon ií při
22°C

0 K T J/m l m a x .2 x l0 2 A SOP PZ 908.01 (ČSN EN ISO 6222) (2) 1

počty ko lon ií při 
36°C

0

-

K TJ/m l m ax.20 A SOP PZ 908.02 (ČSN EN ISO 6222) (2> ; -
.. !..
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* L im it (zdroj pro provedn í in te r p r e ta c e ):
V yhláška č.252/2004 Sb. v p latném  znění
U kazatelé označené "!" jso u  m im o stanovený  lim it p latnou  legislativou.

O dborná stanoviska a in terpretace :
Vzorek vody vyhovuje ve výše uvedených  ukazatelích  požadavkům  vyhlášky M Z  č .252 /2004  Sb. v  p latném  znění, 
kterou se stanoví hyg. požadavky  na p itnou  a  tep lou  vodu a če tnost a rozsah kon tro ly  p itné vody.

Poznámka k odběru : O dběr vzorku  nen í p ředm ětem  akreditace.

M etody v sloupci TYP:"A" akred itovaná zkouška,"N " neakred itovaná zkouška

V ysvětlivky:
K T J - kolonie tvořící jed n o tk a
CHL - C entrum  hygien ických  laboratoří

M ísto provedení zkoušky (p racoviště) :
(2) Pracoviště (2) -  K latovy  (P lzeňská 165, 339 01 K latovy), te l.376 320 911/376 370 621, e-m ail.: lab.klatovy@ zu.cz 

V ýsledky se týkají pouze zkoušených  vzorků.
Bez p ísem ného souhlasu  laboratoře  se nesm í p ro tokol reprodukovat jin a k  než celý.
U vedené rozšířené nejisto ty  m ěřen í js o u  součinem  standardní nejisto ty  m ěření a koefic ien tu  rozšířen í k=2, 
což ndnovíHá hladině spo leh livosti p řib ližně  95 % . nezohledňují v livy  odběrů  vzorků

V edoucí CHL : 
Protokol vyhotovil: 
Počet stran:
V' K latovech dne:

R N D r. K arel M axa 
P elcová Z deňka 
2
18.5.2012

Ing. N ebeská 
žást.tech a ítk éh y  ^ed^ycíl;
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